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от 1ЩР (QF6)
ВВГ 5x185

1ШРН

3.3Щ1.
Принципиальная электрическая схема

(начало).

1

Pуст = 201 кВт
Pрасч = 181 кВт
cosφ = 0,88
Iрасч = 321,7 А
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1QF
NSX400F
Micrologic 2.3
In=400A
Ir=1xIn=400A
Isd=6xIr=2400A
Ii=4800A

QF1
NSX100B

QF2 QF5 QF6 QF7 QF8

A6NS-YE-03-02-ЭМ-0004-R00

C120N
хар-ка "B"
In=100A
Isd=300...500A

iC60N
хар-ка "B"
In=40A
Isd=160...240A

iC60N
хар-ка "B"
In=40A
Isd=160...240A

iC60N
хар-ка "С"
In=32A
Isd=205...307A
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3.4Шуч

Шкаф учета для
водородного

копрессора Т-2Щ
 (зд. 3.4)

PM710

1P

40 40 32 28 30 10

75 75 56 48 51,2 18

Ввод

45 45 36 31 33 11

Micrologic 2.2
In=100A
Ir=1xIn=100A
Isd=6xIr=600A
Ii=1500A
Vigi MH
IΔ=300mA

NSX100B
Micrologic 2.2
In=100A
Ir=1xIn=100A
Isd=6xIr=600A
Ii=1500A
Vigi MH
IΔ=300mA

QF9 QF11
iC60N
хар-ка "B"
In=32A
Isd=102...154A

iC60N
хар-ка "B"
In=63A
Isd=202...302A

Резерв ШСН

Примечание.
1. Схема выполнена на основании чертежа A6NS-XP-03-02-ЭМ-002-R01 Книга 3
выполненная "Холод-Плюс".
2. Обеспечить на всех автоматических выключателях наличие дополнительных
контактов положения "включено/отлючено" и электрического повреждения
(см. схему A6NS-YE-03-02-ЭМ-0005-R00).

3. Вывод отходящих кабелей из щита сверху .
4. Щит выполнить напольного исполнения .

QF3 QF4
iC60N
хар-ка "B"
In=32A
Isd=102...154A

iC60N
хар-ка "B"
In=63A
Isd=202...302A

Резерв Резерв

Участок воздухоразделения.
Здание воздухоразделительной

установки APSA T6

07.13
07.13
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07.13
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Книга 3

25


